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Schäden Markgrafentheater Fassaden

S01

Konstruktionsteil vollständig zerstört,

keine Resttragfähigkeit mehr vorhanden

Konstruktionsteil teilweise zerstört,

geringe Resttragfähigkeit vorhanden

Konstruktionsteil oberflächlich zerstört,

Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt

Konstruktionsteil mit Pilzbefall

Originales Konstruktionsteil fehlt

Kartierungsgrundlage - skizzenhaftes Aufmaß
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Stadt Erlangen

Schuhstraße 40, 91051 Erlangen

Fassaden Markgrafentheater

Theaterstraße, Erlangen
Okt. 2014
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Grundriss Markgrafentheater
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Ständerfuß ~30cm

kaputt - Feuchteschaden

Ständerfüße ~40cm

kaputt - Feuchteschaden
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Schwelle fehltSchwelle kaputt - Feuchteschaden

Ständer ~50cm
kaputt

Ständer ~50cm
kaputt Ständer ~50cm

kaputt

Ständer ~1,0m
kaputt

Riegel kaputt Riegel kaputt

H
a

u
sb

o
ck

Hausbock

H
ausbock

Hausbock

Strebe wurde
entfernt

S
tä

n
d

e
r

e
n

tf
e

rn
t

W
ü

rfe
lb

ru
ch

W
ü

rfe
lb

ru
ch

Hausbock

S
tre

b
e

 w
a
ckelt

Hausbock

S
trebe w

urde

entfernt

S
trebe w

urde

entferntFe
uc

ht
es

ch
ad

en
ka

pu
tt

Feuchteschaden
kaputt

Feuchteschaden
kaputt

Feuchteschaden
kaputt

Würfelbruch

Würfelbruch

P
ilz

be
fa

ll

D
re

h
w

u
ch

s

Pilzbefall

P
ilz

be
fa

ll

nicht einsehbar / vorgemauert

D
re

hw
uc

hs

Strebe herausgezogen
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